[bookmark: OLE_LINK1]1：柴油发电机组维修保养服务内容及要求
    （一）燃油柴油系统：
1、检查柴油油质是否良好；
2、检查进气系统有没有泄气及检查机体排废气、排烟、声音情况；
3、清理空气滤清器，清理机身油迹，检查气门间隙有需要时调整；
4、清埋柴油、水、过滤器积存杂物；
5、检查燃油输送泵状况；
6、检查增压器状况。
（二）润滑油系统：
1、检查机油油位及检查机油油质，有松动的及时调整；
2、检查机油油压指示表工作情况；	
3、检查及记录有否漏机油情况及零件名称。
（三）冷却系统：
1、检查冷却水水位；
2、检查冷却水箱；
3、检查节温器有无锈蚀是否正常工作；
4、检查冷却水箱风扇皮带张紧度，需要时调校或换新；
5、检查及记录是否漏水情况及零组件名称，需要时进行修复。
 （四）直流电系统：
1、检查电池接线头工作情况；
2、检查充电机传动皮带张紧度，需要时调校或换新；
3、检查充电机接头及电线情况；
4、检查及测量充电电压；
5、检查电起动马达工作情况；
6、检查电起动马达接线及电线情况；
7、检查电池电压、电流表工作情况。
 （五）交流电发电球：
1、检查各接线头情况；
2、检查各电线、电缆有无损坏；
3、检查电球保险丝；
4、检查自动稳压器各控制电线接头；
5、检查电球整流正极管及浪涌电阻工作情况；
6、检查电球转子及定子工作情况。
 （六）控制/自动警报系统；
1、检查起动电磁阀工作情况；
2、检查各控制拉杆活动程度；
3、检查各传感器接线头情况；
4、检查及记录各指示表读数，需要时调校至正确；
5、检查各接线头；
6、检查及测试控制柜的各组件功能控制回路是否正常。
（七）其他没有列明的保养内容，均按有关发动机保养标准进行保养















2：维保报价清单（一）
	中山大学附属第三医院发电机维保项目工程量清单报价表（一）

	报价单位（盖章）：                             报价日期：

	联系人：            联系电话：                工期：

	综合大楼康明斯 KTA50-G8
（主要故障环保喷淋系统生锈老化，发电机开启时发电机房有浓烟）

	序号
	项  目
	单位
	数量
	单价
	小计
	规格型号
	备注

	1
	高压油泵调校
	台
	1
	
	
	
	

	2
	机油滤清器
	个
	5
	
	
	
	原厂件

	3
	旁通机油滤清器
	个
	2
	
	
	
	原厂件

	4
	柴油滤清器
	个
	2
	
	
	
	原厂件

	5
	水滤清器
	个
	4
	
	
	
	原厂件

	6
	空气滤清器
	个
	2
	
	
	
	原厂件

	7
	水箱添加剂
	支
	36
	
	
	
	

	8
	壳牌机油
	桶
	10
	
	
	
	

	9
	冷却水箱散热翅片清洗
	台
	1
	
	
	
	

	10
	机组油路电路检修
	项
	1
	
	
	
	

	11
	安装调试
	项
	1
	
	
	
	

	12
	合计
	项
	
	
	
	
	

	肝病楼康明斯 QST15-G2

	1
	机油滤清器
	个
	1
	
	
	
	原厂件

	2
	柴油滤清器
	个
	1
	
	
	
	原厂件

	3
	水滤清器
	个
	2
	
	
	
	原厂件

	4
	空气滤清器
	个
	1
	
	
	
	原厂件

	5
	水箱添加剂
	个
	12
	
	
	
	

	6
	壳牌机油
	桶
	6
	
	
	
	

	7
	冷却水箱散热翅片清洗
	台
	1
	
	
	
	

	8
	机组油路电路检修
	项
	1
	
	
	
	

	9
	安装调试
	项
	1
	
	
	
	

	10
	合计
	项
	
	
	
	
	

	8号楼德国曼MAN D2840LE203
（主要故障运行不稳定无电压输出）

	1
	机油滤清器
	个
	1
	
	
	
	原厂件

	2
	柴油滤清器
	个
	2
	
	
	
	原厂件

	3
	空气滤清器
	个
	2
	
	
	
	原厂件

	4
	壳牌机油
	桶
	3
	
	
	
	

	5
	喷油咀调校
	支
	12
	
	
	
	上试验台


	6
	高压油泵调校
	台
	1
	
	
	
	

	7
	柴油箱清洗
	项
	1
	
	
	
	

	8
	水箱添加剂
	个
	12
	
	
	
	

	9
	冷却水箱散热翅片清洗
	台
	1
	
	
	
	

	10
	机组油路电路检修
	项
	1
	
	
	
	

	11
	安装调试
	项
	1
	
	
	
	

	12
	合计
	项
	
	
	
	
	

	8号楼德国曼MAN D2840LE203保养（2#）（富电康）

	1
	机油滤清器
	个
	1
	
	
	
	原厂件

	2
	柴油滤清器
	个
	2
	
	
	
	原厂件

	3
	空气滤清器
	个
	2
	
	
	
	原厂件

	4
	壳牌机油
	桶
	3
	
	
	
	

	5
	水箱添加剂
	个
	12
	
	
	
	

	6
	冷却水箱散热翅片清洗
	台
	1
	
	
	
	

	7
	机组油路电路检修
	项
	1
	
	
	
	

	8
	安装调试
	项
	1
	
	
	
	

	9
	合计
	
	
	
	
	
	

	一
	4台机总计不含税
	
	
	
	
	
	

	二
	税金
	
	
	
	
	
	

	三
	含税
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _GoBack]3：维保报价清单（二）
	中山大学附属第三医院发电机维修项目工程量清单及报价表（二）

	报价单位（盖章）：                             报价日期：

	联系人：            联系电话：                工期：

	综合楼康明斯 KTA50-G8 1200KW，
（主要故障：环保喷淋系统老化破损更换）

	序号
	项目
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	合价

	1
	发电机环保喷淋系统
	2400*1200*12600(304不锈钢厚3mm)
	套

	1
	
	

	2
	排烟管
	DN273厚度：足3mm以上
	个
	6
	
	

	3
	出水管
	DN50
	米
	10
	
	

	4
	进水管
	DN20
	米
	10
	
	

	5
	电磁阀
	220V
	只
	1
	
	

	6
	天花
	
	平方
	10
	
	

	7
	现场拆旧装新
	
	项
	1
	
	

	8
	五金配件
	
	项
	1
	
	

	9
	小计
	
	
	
	
	

	8号楼德国曼MAN D2840LE203（富电康）

	1
	排烟管
	DN275厚度：3mm以上
	米
	30
	
	

	2
	弯头
	DN275厚度：3mm以上
	个
	6
	
	

	3
	现场拆旧装新
	
	项
	1
	
	

	4
	小计
	
	项
	
	
	

	A
	合计：综合楼+8号楼
	
	
	
	
	

	B
	税金
	
	
	
	
	

	C
	合计
	
	
	
	
	



